
Komunikat nr 194/XI/2023                                                              Bochnia 30.11.2023 r. 
 

Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na 

Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni 
 

Obieg Basen sportowy 
Basen 

rekreacyjny 
Jacuzzi Natryski 

Ocena parametrów 
mikrobiologicznych     
Data wykonania 
badań 

27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 06.03.2023 

Ocena parametrów 
fizykochemicznych     
Data wykonania 
badań 

20.11.2023 20.11.2023 20.11.2023 --- 

Parametry 
odbiegające od 
wymagań 

--- --- --- --- 

Parametry 
krótkotrwale 
przekroczone 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów w 

36±2oC wynik: 
110jtk/1ml [82;140] 

(wartość dopuszczalna: 
100jtk/1ml). 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów w 

36±2oC wynik: 
170jtk/1ml [140;220] 

(wartość dopuszczalna: 
100jtk/1ml). 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów w 
36±2oC wynik: >3000 

jtk/1ml (wartość 
dopuszczalna: 
100jtk/1ml). 

--- 

Podejmowane 
działania naprawcze 

Mycie i dezynfekcja zbiorników i koryt przelewowych, mycie i dezynfekcja plaży 
hali basenowej, dodatkowe płukanie filtrów, wymiana 100 % wody w jacuzzi, 
które pozostaje nieczynne do czasu otrzymania pozytywnych wyników badań. 

--- 

Planowany termin 
poprawy jakości 
wody 

Pierwszy pobór kontrolny próbek wody - 30 listopada br. , 
drugi pobór kontrolny : 4 grudnia br. 

--- 

 

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.) przez 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 

Kraków - Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów na zlecenie Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni. 
 

 

Legenda: 

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu 

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu 

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu 

 woda w trakcie badań 

 woda nie podlega badaniu 


